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ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY NIEZBĘDNEJ DO UZYSKANIA POTWIERDZENIA POSIADANYCH KWALIFIKACJI
	Stanowisko
	DOZÓR, 

	Zakres
	OBSŁUGA, KONSERWACJA

	Rodzaj urządzeń, instalacji  i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji
	Grupa 2.  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: 
pkt 11 urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
3.  Mobilne zespoły sprężarkowe o mocy powyżej  6  kW wraz z instalacjami sprężonego powietrza.

	Zakres wiedzy
	1. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci:
a) Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne DD/4.22.13 - sygn. Logis. 13/2013 (w zakresie związanym z prowadzeniem dokumentacji i eksploatacją SpW w zakresie energetycznym, w tym w szczególności: rozdział 1 ppkt 1004 
i 1005, rozdział 3 pkt 3.3. rozdział 5 pkt 5.2. ppkt 5023, 5026-9, 5042, 5045, 5047-8, 5051, 5053 
rozdział 7 pkt 7.1 ppkt 7000, 7007, 7025 pkt 7.3);
b) ogólne zasady i procedury związane z uruchomieniem, pracą i zatrzymaniem w trybie normalnym. 
2. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci:
a) Instrukcja zasady oceny stanu technicznego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w Siłach Zbrojnych RP DD/4.22.12 - sygn. Logis. 12/2013 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności: pkt. 3.3. 
ppkt 3009-3014 rozdział 3);
b) Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne DD/4.22.13 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności dot. konserwacji: 
pkt 7.2. ppkt 7035 – 7039, ppkt 7.3. rozdział 7);
c) Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 sygn. Logis. 14/2013 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności: pkt. 2.1.5 rozdział 2);
3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska:
a) art. 207 § 3 i art. 212 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);
b) art. 54 ust. 1 i 2 oraz 56 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.);
c) art. 1 pkt. 14 i art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208);
d) § 4, 5, 6 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.  Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
e) § 37, 38, 43, 45 oraz załącznik nr 3 i 4 zarządzenia Nr 3/MON z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.),
f) § 2, 6, 7, 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492);
g) Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD/4.22 
- sygn. Logis. 10/2012 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności rozdział 6 pkt 6.1., 6.2., 6.3, 6.4., 6.5.);
h) Instrukcji zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne DD/4.22.13 w zakresie energetycznym, w tym w szczególności rozdział 7 pkt 7.4;
i) Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 sygn. Logis. 14/2013 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności pkt 1.3.3 ppkt 1128-1129, ppkt 1136-1141 pkt.1.4.6. ppkt 1298-1310, pkt 1.4.7., pkt 2.1.4 ppkt 2027-2033 pkt 2.1.5. 2040, pkt 2.1.6.,
ppkt 2049-2050 rozdział 2);
j) § 2 pkt 1a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67, poz. 627 z późn zm.);
k) § 1.1. pkt 2 ppkt 2), § 10.1., 15., 31., 34.-39 § 41. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. poz. 1678);
l) § 1, § 3.1., § 5.1., § 8-17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269);
m) § 4-24, § 25-35 rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7, 
poz. 59 z 2004 r.);
n) PN-EN ISO 13769:2010: Butle do gazów – Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) – Cechowanie;
o) PN-EN 1089-3:2011: Butle do gazów – Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) – Część 3: Kod barwny.
4. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci:
a) zasady i czynności (procedury) związane z zatrzymaniem wyłączeniem w trybie awaryjnym;
b) zasady postępowania w przypadku pożaru;
c) zasady dostępu do urządzeń, instalacji i sieci podczas ruchu energetycznego;
d) zasady zminimalizowania skutków w zakresie ochrony środowiska;
e) zasady bezpieczeństwa dla gazu stwarzającego dany rodzaj zagrożenia;
f) zasady bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowej.
5. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci:
a) zasady prowadzenia książki (karty) pracy ze szczególnym uwzględnieniem normatywnego zużycia gazu.
6. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
a) [bookmark: _GoBack]przepisy i zasady dotyczące zakresu i częstotliwości: obsługiwań, przeglądów, badań WDT itp. oraz przyjętej formy zgłaszania potrzeb w tym zakresie;
b) zasady dotyczące (nazw, przeznaczenia, rozmieszczenia) oraz częstotliwości badania metrologicznego przyrządów kontrolno-pomiarowych (manometrów);
c) zasad częstotliwości prowadzenia odczytów z przyrządów kontrolno-pomiarowych i sposób ich dokumentowania.
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